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电力系统实时动态监测系统数据接口规范

1 范围

本标准规定了电力系统实时动态监测系统数据接口的定义分类、接口方式和数据格式。

本标准适用于电力系统实时动态监测系统的建设和数据接口实现。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.1 电工术语 基本术语

GB/T26865.2 电力系统实时动态监测系统 第2部分:数据传输协议

GB/T28815 电力系统实时动态监测主站技术规范

DL/T1232—2013 电力系统动态消息编码规范

3 术语和定义

GB/T2900.1、GB/T26865.2、GB/T28815和 DL/T1232—2013界定的术语和定义适用于本

文件。

4 数据接口概述

4.1 电力系统实时动态监测系统数据接口指 WAMS系统与调度中心内其他自动化系统以及不同调度

中心 WAMS系统间进行数据交互的接口方式。

4.2 电力系统实时动态监测系统数据接口包括:实时动态数据接口、历史动态数据接口、时间断面数据

接口和应用分析结果接口。

4.3 电力系统实时动态监测系统数据接口的技术要求包括:使用要求、数据格式和交互流程等方面的

内容。

5 数据接口定义

5.1 概述

本标准基于服务的方式定义数据接口的使用方法。服务响应流程使用了“请求-request”“指示-in-
dication”“响应-response”“确认-confirm”四条服务原语,原语的顺序如图1所示。
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