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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国电力企业联合会提出并归口。
本标准负责起草单位:中国能源建设股份有限公司、中国电力工程顾问集团有限公司。
本标准参加起草单位:中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团西

北电力设计院有限公司、德信东源电力技术服务(北京)有限公司、中国电力工程顾问集团东北电力设计

院有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院

工程有限公司、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、中核核电运行管理有限公司、中国广核

集团有限公司、中国核电工程有限公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司、中
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引  言

随着社会信息化程度的提高,越来越多的发电企业意识到信息资产与物理资产同等重要,离开有效

的工程信息资产,不但信息系统不能充分发挥效益,企业也无法形成有效的知识积累,日常生产活动受

到很大影响和制约。因此,发电企业需要在工程建设过程中和竣工时,同步得到在建设过程中产生的与

电厂运行有关的数据,称为“数据移交”。
为了能够使电厂运行维护系统更好地继承建设过程产生的数据,需要在工程建设前对数据的内容

和形式做出规定,以减少数据的遗失和截流,充分发挥工程建设过程信息化的社会效益。发电工程数据

移交应按照既定的数据规则,将工程建设过程中产生的、计算机能够处理、且运行维护需要使用的数据,
以便于信息系统实施的方式移交给业主/运行方,实现“数据移交”,可使其在得到一个物理电厂的同时

得到一个数字电厂。
数据移交是发电工程业主投资的重要组成部分,其最佳实现方式是尽早建立数据“合作”环境。为

使发电工程在数据移交过程中达成共识,规范数据移交方法,特制定本标准。

20世纪90年代,国际上一些企业和标准化组织开始对工厂生命周期信息管理进行研究,并根据工

厂从规划设计、设备制造、施工建设、安装调试、运行维护到退役拆除各阶段信息继承的要求,进行了许

多有益的尝试和探索。经过十多年的发展,国际标准化组织和行业组织已制定了一些相关标准和指南

作为数据移交的参考依据。这些已经取得的成果和经验是制定本标准的基础和参考资料。
为确保数据移交任务的实施,业主/运行方应对数据移交单独立项,设专用经费用于数据移交,确保

工程参与各方依据移交策略和方案实施数据采集、存储、处理和移交。
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发电工程数据移交

1 范围

本标准规定了发电工程数据移交的流程、方法、内容和要求。
本标准适用于燃煤、燃油、燃气(含联合循环)等火力发电工程的数据移交。
本标准不适用于工程档案的移交和管理、工程项目结束后的信息管理、有关信息的安全和保密

管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18975.1 工业自动化系统与集成 流程工厂(包括石油和天然气生产设施)生命周期数据

集成 第1部分:综述与基本原理

GB/T18975.2 工业自动化系统与集成 流程工厂(包括石油和天然气生产设施)生命周期数据

集成 第2部分:数据模型

GB/T26853.1—2011 成套设备、系统和设备文件的分类和代号 第1部分:规则和分类表

GB/T50549—2010 电厂标识系统编码标准

ISO/TS15926.4:2007/Amd1:2010 工业自动化系统与集成 流程工厂(包括石油和天然气生产

设施)生命周期数据集成 第4部分:初始参考数据 (Industrialautomationsystemsandintegration—

Integrationoflife-cycledataforprocessplantsincludingoilandgasproductionfacilities—Part4:Ini-
tialreferencedata)

3 术语和定义

GB/T50549—2010界定的术语和定义以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
电厂生命周期 powerplantlife-cycle
电厂从规划设计、设备制造、施工建设、安装调试、运行维护到退役拆除的整个周期。

3.2
设施对象 facilityobject
电厂的系统、设备、部件和建(构)筑物。

3.2.1
系统 system
由同类物理对象按照一定关系组成的、具有一定功能的整体。
[GB/T50549—2010,定义2.0.7]

3.2.2
设备 equipment
由若干部件组装而成的整体,在系统中发挥某项功能或作用。
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