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前　　言

　　本部分修改采用国际标准ＩＥＣ６０２５５２０：１９８４《电气继电器　第２０部分：保护系统》（英文版）。

为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

ａ）　‘本国际标准’一词改为‘本部分’；

ｂ）　用小数点‘．’代替作为小数点的‘，’；

ｃ）　删除国际标准的前言。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１４５９８．８—１９９５《电气继电器 第２０部分：保护系统》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１４５９８．８—１９９５相比主要变化如下：

———增加了“规范性引用文件”一章及所引用的标准；

———附录Ｂ中注２改为３°；

———删除了附录 Ｈ。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：积成电子股份有限公司、许昌继电器研究所、许继电气股份有限公司、南京南

瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、北京紫光测

控有限公司。

本部分主要起草人：袁文广、李志勇、张学深、文继锋、刘建飞、刘效孟、胡家为。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４５９８．８—１９９５。
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电气继电器　第２０部分：保护系统

１　范围

ＧＢ／Ｔ１４５９８的本部分规定了整个保护系统及各组成部分的性能要求。

本部分适用于保护系统中的保护装置及与保护装置相连的对其性能有影响的器件。

本部分适用于下列对象：

———保护系统或其部件的制造厂；

———保护系统的用户；

———控制屏制造厂；

———电气设备安装人员；

———顾问工程师。

不同的ＩＥＣ标准规定了保护系统各组成部分的技术要求，本部分备有关部分引用了这些标准。

附录Ａ列出了某一保护系统的方框图，该图还示出了制定保护系统各组成部分技术规范的有关

ＩＥＣ技术委员会。

建议用户作出的决定应与涉及到的各技术委员会的规定一致，这些技术委员会对整个保护系统

负责。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１４５９８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．４９—２００４　电工术语　电力系统保护（ＩＥＣ６００５０４４８：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ１２０７—２００６　电磁式电压互感器（ＩＥＣ６００４４２：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ１２０８—２００６　电流互感器（ＩＥＣ６００４４１：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８３６７　量度继电器和保护装置辅助激励量的中断与交流分量（纹波）（ＧＢ／Ｔ８３６７—１９８７，

ｅｑｖＩＥＣ６０２５５１１：１９８０）

ＧＢ／Ｔ１４０４７　量度继电器和保护装置（ＧＢ／Ｔ１４０４７—１９９３，ｉｄｔＩＥＣ６０２５５：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１４５９８．１　电气继电器　第２３部分：触点性能（ＧＢ／Ｔ１４５９８．１—２００２，ＩＥＣ６０２５５２３：１９９４，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４５９８．３—２００６　电气继电器　第５部分：量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验

（ＩＥＣ６０２５５５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４５９８．７　电气继电器　第３部分：它定时限或自定时限单输入激励量量度继电器

（ＧＢ／Ｔ１４５９８．７—１９９５，ｉｄｔＩＥＣ６０２５５３：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１４５９８．１３　电气继电器　第２２１部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验———１ＭＨｚ

脉冲群抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１４５９８．１３—２００８，ＩＥＣ６０２５５２２１：２００７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５１６６（所有部分）　交流高压断路器
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