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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T12145—2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》。
本标准与GB/T12145—2008相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———修改了术语和定义;
———修改了蒸汽质量指标;
———修改了锅炉给水质量指标;
———修改了凝结水质量指标;
———修改了锅炉炉水质量指标;
———修改了补给水质量指标;
———修改了疏水和生产回水质量标准;
———修改了水内冷发电机的冷却水质量指标。
本标准由中国电力企业联合会提出并归口。
本标准起草单位:西安热工研究院有限公司、国网河南省电力公司电力科学研究院。
本标准主要起草人:曹杰玉、孙本达、柯于进、吴文龙。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T12145—1989、GB/T12145—1999、GB/T12145—2008。
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火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

1 范围

本标准规定了火力发电机组及蒸汽动力设备在正常运行和停(备)用机组启动时的水汽质量。
本标准适用于锅炉主蒸汽压力不低于3.8MPa(表压)的火力发电机组及蒸汽动力设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

DL/T1358—2014 火力发电厂水汽分析方法 总有机碳的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
氢电导率 cationconductivity
水样经过氢型强酸阳离子交换树脂处理后测得的电导率。

3.2
无铜给水系统 feedwatersystemwithoutcopperalloys
与水汽接触的部件和设备(不包括凝汽器)不含铜或铜合金材料的给水系统。

3.3
有铜给水系统 feedwatersystemwithcopperalloys
与水汽接触的部件和设备(不包括凝汽器)含铜或铜合金材料的给水系统。

3.4
还原性全挥发处理 allvolatiletreatment(reduction);AVT(R)
锅炉给水加氨和联氨的处理。

3.5
氧化性全挥发处理 allvolatiletreatment(oxidation);AVT(O)
锅炉给水只加氨的处理。

3.6
加氧处理 oxygenatedtreatment;OT
锅炉给水加氧的处理。

3.7
固体碱化剂 solidalkalizingagents
用于处理炉水的磷酸盐、氢氧化钠等药剂。

3.8
炉水固体碱化剂处理 alkalizingofboilerwaterwithsolidalkalizingagents
炉水中加入磷酸盐、氢氧化钠等的处理。
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